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 (С т ат ья  о п уб л и ко вана нами  в журнал е "С о временны е т ех но л о ги и  
авт о мат и заци и  (С ТА)", № 4, 2005 г., ст р. 86-94. 
 
В икто р  Де н ис е н ко  
В ы бор а п п а ра тн ы х  с редс тв  
а втом а тиза ции оп а с н ы х  
п ром ы ш л ен н ы х  объ ектов 
В веден ие 
В  пред л агаем о й  статье пред принята  п о пы тка  о тветить на  важ ные практич еские во про сы , 
во зникаю щ ие у систем ных интеграто ро в АСУ ТП  при авто м атизации о п асных 
про изво д ственных объекто в. Статья не явл яется о фициал ьны м  д о кум енто м  и ее нел ьзя 
исп о л ьзо вать при реш ении ю рид ич еских во про со в, связанных с д еятел ьно стью  в о бл асти 
про м ы ш ленно й  безо п асно сти. Руко во д ство ваться нуж но  то л ько  о фициал ьны м и 
д о кум ента м и, списо к ко то ры х привед ен в ко нце статьи.  
 

1. В иды  оп а с н ы х  п роизводс твен н ы х  объ ектов 
К  о п асны м  про изво д ственны м  объекта м  о тно сятся [1] пред приятия ил и их цехи, уч астки, 
п л о щ а д ки, а  такж е иные про изво д ственные объекты , на  ко то ры х: 

• п о л уч аю тся, исп о л ьзую тся, перерабаты ваю тся, о бразую тся хранятся, 
трансп о ртирую тся ил и унич то ж аю тся: 

o во спл а м еняю щ иеся вещества  (переч ень см . в [1]),  
o о кисл яю щ ие вещества  (наприм ер, кисл о ро д ); 
o го рю ч ие вещества ; 
o взры вч атые вещества ; 
o то ксич ные вещества ; 
o вещества , пред ставл яю щ ие о п асно сть д л я о круж аю щ ей  приро д но й  сред ы ; 

• исп о л ьзуется о бо руд о вание, рабо таю щ ее п о д  избы то ч ны м  д авлением  бо лее 0,07 М П а  
(0,7 атм ) ил и при тем пературе нагрева  во д ы  бо лее 115 гра д .; 
• исп о л ьзую тся стацио нарно  устано вленные грузо по д ъем ные м еханизм ы , эскал ато ры , 
канатные д о ро ги, фуникулеры ; 
• п о л уч аю тся расп л авы  ч ерных и цветных м етал л о в и сп л авы  на  о сно ве этих 
расп л аво в; 
• вед утся го рные рабо ты  п о  о бо гащ ению  п о лезных иско п аем ы х, а  такж е рабо ты  в 
п о д зем ных усл о виях. 

Н а  опасных  пр оизводст венных  объ ект ах  запр ещено пр именение т ех нических  с р едст в, не 
имею щих  р азр ешения Рост ех надзор а  на  прим енение [2, п .2.2].  

Пр имечание. В  со о тветствии с указо м  П резид ента  Россий ско й  Фед ерации о т 20 м а я 2004 г. №  649 
Госго ртехна д зо р преобразо ван в Фед ера л ьную  сл уж бу п о  эко л о гич еско м у, техно л о гич еско м у и ато м но м у 
на д зо ру  и п о л уч ил  со кращ енное название Ростехна д зо р.  
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2. О п а с н ы е и взры вооп а с н ы е п роизводс твен н ы е 
объ екты  

След ует разл ич ать опасные и взр ывоопасные про изво д ственные объекты . Н ап рим ер, 
грузо п о д ъем ны й  м еханизм  ил и ко тел  с электрич еским  нагрево м  явл яю тся о п асны м и, но  
не взры во о п асны м и о бъекта м и. Э то  п о нятие явл яется сущ ественны м  при выбо ре 
о бо руд о вания. О бо руд о вание д л я опасных  про изво д ственных объекто в долж но имет ь 
р азр ешение Ро стехна д зо ра , но  д л я него  не требуется м аркиро вка  взры во защ иты . 
О бо руд о вание д л я взр ывоопасных  про изво д ственных объекто в д о л ж но  им еть р азр ешение 
Ро стехна д зо ра  и мар кир овк у  взры во защ иты  на  ко рп усе. 
П рим еро м  о бо руд о вания д л я о п асных про изво д ственных объекто в без м аркиро вки 
взры во защ иты  явл яю тся м о д ул и вво д а -вы во д а  серии NL фирм ы  Н И Л  АП , ко то рые м о гут 
прим еняться, наприм ер, на  о п асных про изво д ственных объектах, на  ко то ры х 
исп о л ьзую тся то ксич ные вещества  ил и вещества , пред ставл яю щ ие о п асно сть д л я 
о круж аю щ ей  сред ы , ил и испо л ьзуется о бо руд о вание, рабо таю щ ее п о д  д авлением , ил и 
грузо п о д ъем ные м еханизм ы , а  такж е в м етал л ургии. В  то  ж е врем я о ни не м о гут 
исп о л ьзо ваться во  взры во о п асных зо нах, наприм ер, в на д сил о сно м  п о м ещ ении элевато ра  
ил и во  взры во о п асно й  зо не эстака д ы  д л я нал ива  бензина . П рим еро м  о бо руд о вания д л я 
взры во о п асных про изво д ственных объекто в м о ж ет бы ть систем а  IS-RPI фирм ы  
Pepper+Fuchs, искробезо п асные м о д ул и вво д а -вы во д а  SIMATIC S7 фирм ы  Siemens ил и 
взры вобезо п асная серия NL-Ex фирм ы  Н И Л  АП . 
О тнесение про изво д ственных объекто в к катего рии о п асных про изво д ится ор ганизацией, 
эк сплуат ир ую щей эт и объ ект ы, п о  резул ьтата м  их ид ентификации в со о тветствии с 
переч нем  типо вы х вид о в о п асных про изво д ственных объекто в, ко то ры й  разрабаты вается 
Ро стехна д зо ро м  Ро ссии [3].  
 

3. О бъ екты , оп а с н ы е п о вос п л а м ен ен ию  горючей п ы л и 
ил и га за  

След ует разл ич ать взры во о п асные объекты , о п асные п о  во сп л а м енению  см еси го рю ч ей  
пыли или волокон с во зд ухо м  и о бъекты , в ко то ры х сущ ествует во зм о ж но сть 
во спл а м енения см еси го рю ч их газов или пар ов с во зд ухо м . Э то  разл ич ие явл яется 
сущ ественны м  при выбо ре о бо руд о вания с нуж но й  м аркиро вко й  взры во защ иты . 
П ринципиал ьно е разл ич ие м еж д у газо м  и пы л ью  закл ю ч ается в то м , ч то  пы л ь, в о тл ич ие 
о т газа , м о ж ет о сед ать на  нагретые п о верхно сти. В ентил яция, испо л ьзуем ая д л я сниж ения 
о п асно сти взры ва  в сред е газа , м о ж ет привести к п о д ъем у о севш ей  пы л и в во зд ух в сред е, 
о п асно й  п о  во сп л а м енению  го рю ч ей  пы л и и со зд ать взры во о п асную  ко нцентрацию  пы л и 
(бо лее 20-50 г/куб.м ). 
Д л я см есей  го рю ч их газов или пар ов с во зд ухо м  испо л ьзую т такие сред ства  защ иты , как:  
- взры во непро ницаем ая о бо л о ч ка  (d); 
- запо л нение ил и про д увка  о бо л о ч ки п о д  избы то ч ны м  д авлением  (р); 
- кварцевое запо л нение о бо л о ч ки (q); 
- м асл яно е запо л нение о бо л о ч ки (о ); 
- защ ита  вид а  "е"; 
- искробезо п асная электрич еская цепь (i), им еет уро вни искробезо п асно сти ia, ib, ic; 
- герм етизация ко м п аунд о м  (m); 
- защ ита  вид а  "n"; 
- специал ьны й  вид  защ иты  "s". 
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В  сред е со  см есью  го рю ч ей  пы л и ил и во л о ко н с во зд ухо м  привед енные вы ш е м ето д ы  
взры во защ иты  в о бщ ем  сл уч ае не исп о л ьзую т. Защ ита  о т во сп л а м енения го рю ч ей  пы л и 
о сно вана  на  о гранич ении д о ступ а  пы л и к электро обо руд о ванию  п о сред ство м  
исп о л ьзо вания пыленепр оницаемых  (IP6X) ил и пылезащит ных  (IP5X) оболочек  и на  
огр аничении м аксим а л ьно  во зм о ж но й  т емпер ат у р ы повер х ност и о бо л о ч ки и тех 
п о верхно стей  электро обо руд о вания, на  ко то рые м о ж ет о сесть пы л ь. В  сл уч аях, ко гд а  
о тсутствует электро обо руд о вание, пред назна ч енное д л я испо л ьзо вания д л я 
взры во о п асных зо н со  см есям и го рю ч ей  пыли или волокон с во зд ухо м , в зонах  класса  В-II 
д о п ускается прим енять взры во защ ищ енное электро обо руд о вание, пред назна ч енное д л я 
рабо ты  в сред ах со  взры во о п асны м и см есям и газов и пар ов с во зд ухо м  [П УЭ , п .7.3.63]. 
След ует такж е о тм етить, ч то  взры во о п асные зо ны  кл асса  В -IIа  не т р ебую т  прим енения 
взр ывозащищенного о бо руд о вания [П УЭ , п . 7.3.63]. Д о стато ч но  испо л ьзо вать защ итную  
оболочк у  со  степенью  защ иты  не хуж е IP54 при усл о вии, есл и тем пература  п о верхно сти 
электро обо руд о вания, на  ко то рую  м о гут о сесть го рю ч ие пы л ь ил и во л о кна  (при рабо те 
о бо руд о вания с но м инал ьно й  нагрузко й  и без насл о ения пы л и) буд ет не м енее ч ем  на  
50 ºС ниж е тем пературы  тления пы л и д л я тлею щ их пы лей  ил и не бо лее д вух третей  о т 
тем пературы  са м о во сп л ам енения д л я нетлеющ их пы лей . Н ап рим ер, д л я м уч но й  пы л и 
(пш еницы , рж и и д ругих зерно вых кул ьтур) тем пература  са м о во сп л а м енения со ставл яет 
205 ºС, след о вател ьно , тем пература  п о верхно сти электро обо руд о вания в это й  сред е 
д о л ж на  бы ть не бо лее 136,7  ºС.  
О тм етим , ч то  прим енение сертифициро ванно й  защ итно й  о бо л о ч ки не искл ю ч ает 
необхо д им о сти п о л уч ения разреш ения Ро стехна д зо ра  на  о бо руд о вание, п о м ещ енное в эту 
о бо л о ч ку.  
 

4. Кл а с с иф ика ция взры вооп а с н ы х  зон  
О п асные про изво д ственные объекты  м о гут им еть взры во о п асные зо ны  разных кл ассо в, в 
то м  ч исле и взры во безопасные зо ны . Кл асс взры во о п асно й  зо ны  о п ред ел яется 
т ех нологами совмест но с  элект р ик ами пр оект ной или эк сплуат ир ую щей ор ганизации 
[П УЭ , п .7.3.38]. П о  ГО СТ Р 51330.9 кл асс взры во о п асно й  зо ны  устанавл ивается 
специалист ами, знакомыми со свойст вами гор ю чих  газов и пар ов, знаю щими 
т ех нологический пр оцесс  и обор удование, в сот р удничест ве с  инж енер ами по 
безопасност и, элект р ик ами и др угим т ех ническим пер соналом.  
В еро ятно , кл ассы  взры во о п асных зо н ко нкретно го  пред приятия буд ут указаны  (в 
насто ящ ий  м о м ент не указаны ) в д екл арации про м ы ш ленно й  безо п асно сти о п асно го  
про изво д ственно го  о бъекта  [1] ил и в его  технич еско м  п аспо рте [4]. О ни д о л ж ны  такж е 
указы ваться специал ьно й  ш трихо вко й  п о  ГО СТ Р 51330.9 на  ч ертеж ах про ектно й  
д о кум ентации на  о бъект. 
Кл ассификация взры во о п асных зо н устано влена  в П УЭ  (гл .7.3), в ГО СТ Р 51330.9 и ГО СТ 
Р М Э К  61241-3. Кл ассификация п о  П УЭ  и ГО СТ разл ич аю тся м еж д у собо й , ч то  ч асто  
вво д ит п о л ьзо вателей  взры во защ ищ енно го  о бо руд о вания в за м еш ател ьство . Б о лее то го , к 
насто ящ ем у врем ени не сущ ествует д о кум ента , ко то ры й  бы  устанавл ивал  со о тветствие 
м еж д у кл ассификацией  П УЭ  и кл ассификацией  ГО СТ. П ред п о л агается [ГО СТ 51330.9-
99], ч то  гл . 7.3 П УЭ  буд ет со  врем енем  пересм о трена  и привед ена  в со о тветствие с ГО СТ, 
ч то  вы звано  необхо д им о стью  гарм о низации Ро ссий ский  станд арто в с м еж д унаро д ны м и 
станд арта м и М Э К , ко то рые явил ись о сно во й  д л я разрабо тки о теч ественных станд арто в 
серии ГО СТ Р 51330.Х  и ГО СТ Р М Э К  61241-Х .  
В  сред е см есей  го рю ч их газо в ил и п аро в с во зд ухо м  взры во о п асные зо ны  п о д разд ел яю т 
на  три кл асса  [ГО СТ Р 51330.9-99]: 
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- зо на  кл асса  0: зо на , в ко то ро й  взры во о п асная газо вая см есь присутствует п о сто янно  ил и 
в теч ение д л ител ьных перио д о в врем ени; 
- зо на  кл асса  1: зо на , в ко то ро й  сущ ествует веро ятно сть присутствия взры во о п асно й  
газо во й  см еси в но рм а л ьных усл о виях эксп л уатации; 
- зо на  кл асса  2: зо на , в ко то ро й  м а л о веро ятно  присутствие взры во о п асно й  газо во й  см еси в 
но рм а л ьных усл о виях эксп л уатации, а  есл и о на  во зникает, то  ред ко , и сущ ествует о ч ень 
непро д о л ж ител ьное врем я. 
В  сред е см еси го рю ч ей  пы л и ил и во л о ко н с во зд ухо м  испо л ьзуется след ую щ ая 
кл ассификация взры во о п асных зо н [ГО СТ Р М Э К  61241-3-99]: 
- зо на  кл асса  20: зо на , в ко то ро й  го рю ч ая пы л ь в вид е о бл ака  присутствует п о сто янно  ил и 
ч асто  при но рм а л ьно м  реж им е рабо ты  о бо руд о вания в ко л ич естве, спо собно м  про извести 
ко нцентрацию , д о стато ч ную  д л я взры ва  го рю ч ей  ил и во сп л ам еняем о й  пы л и в см есях с 
во зд ухо м  и/ил и гд е м о гут фо рм иро ваться сл о и пы л и про изво л ьно й  ил и ч резм ерно й  
то л щ ины . Такие зо ны  бы ваю т о бы ч но  внутри обо руд о вания. 
- зо на  кл асса  21: зо на , не кл ассифицируем ая как зо на  кл асса  20, в ко то ро й  го рю ч ая пы л ь в 
вид е о бл ака  м о ж ет присутство вать при но рм а л ьно м  реж им е рабо ты  электро обо руд о вания 
в ко л ич естве, спо собно м  про извести ко нцентрацию , д о стато ч ную  д л я взры ва  го рю ч ей  
пы л и в см есях с во зд ухо м . 
- зо на  кл асса  22: зо на , не кл ассифицируем ая как зо на  21, в ко то ро й  о бл ака  го рю ч ей  пы л и 
м о гут во зникать ред ко  и со храняю тся то л ько  на  ко ро ткий  перио д  ил и в ко то ры х 
нако п ление сл о ев го рю ч ей  пы л и м о ж ет им еть м есто  при нено рм а л ьно м  реж им е рабо ты , 
ч то  м о ж ет привести  к во зникно вению  спо собных во сп л а м еняться см есей  пы л и с 
во зд ухо м .  
В  П УЭ , гл . 7.3 устанавл ивается иная кл ассификация взры во о п асных зо н для смесей газов 
и пар ов с  возду х ом: 
- зо на  кл асса  B-I - зо на , распо л о ж енная в по м ещ ениях, в ко то ры х вы д ел яю тся го рю ч ие 
газы  ил и п ары  легко во спл а м еняю щ ихся ж ид ко стей  (Л В Ж ) в тако м  ко л ич естве и с таким и 
сво й ства м и, ч то  о ни м о гут о бразо вать с во зд ухо м  взры во о п асную  см есь при но рм а л ьных 
реж им ах рабо ты , наприм ер, при загрузке ил и разгрузке техно л о гич еских ап п арато в; 
- зо на  кл асса  B-Iа  - зо на , расп о л о ж енная в по м ещ ении, в ко то ро м  при но рм а л ьно й  
эксп л уатации взры во о п асные см еси го рю ч их газо в (независим о  о т ниж него  
ко нцентрацио нно го  пред ел а  во сп л а м енения) ил и п ара  Л В Ж  с во зд ухо м  не о бразую тся, а  
во зм о ж ны  то л ько  в резул ьтате аварий  ил и неисправно стей ; 
- зо на  кл асса  B-Iб - зо на , распо л о ж енная в п о м ещ ении, в ко то ро м  при но рм а л ьно й  
эксп л уатации взры во о п асные см еси го рю ч их газо в ил и п аро в Л В Ж  с во зд ухо м  не 
о бразую тся, а  во зм о ж ны  то л ько  в резул ьтате аварий  ил и неисправно стей  и ко то рые 
о тл ич аю тся ряд о м  о собенно стей , переч исленных в п .7.3.42 П УЭ ; 
- зо на  кл асса  B-Iг - про странства  у наруж ны х устано во к: техно л о гич еских устано во к, 
со д ерж ащ их го рю ч ие газы  ил и Л В Ж , эстака д  д л я сл ива  и нал ива  Л В Ж , о ткры тых 
нефтел о вуш ек, и т.п . 
Для смесей пыли или волокон с  возду х ом устанавл иваю тся след ую щ ие кл ассы  
взры во о п асных зо н: 
- зо на  кл асса  B-II - зо на , распо л о ж енная в по м ещ ении, в ко то ро м  вы д ел яю тся 
перехо д ящ ие во  взвеш енное со сто яние го рю ч ие пы л и ил и во л о кна  в тако м  ко л ич естве и с 
таким и сво й ства м и, ч то  о ни спо собны  о бразо вать с во зд ухо м  взры во о п асные см еси при 
но рм а л ьно й  рабо те ( наприм ер, при разгрузке и загрузке техно л о гич еских ап п арато в). 
- зо на  кл асса  B-IIa -зо на , расп о л о ж енная в по м ещ ении, в ко то ро м  о п асные со сто яния, 
указанные д л я зо на  B-II, не им ею т м еста  при но рм а л ьно й  эксп л уатации, а  во зм о ж ны  
то л ько  в резул ьтате аварий  ил и неисправно стей . 
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Таким  о бразо м , д л я взры во о п асных см есей  газо в и п аро в с во зд ухо м  ГО СТ устанавл ивает 
три кл асса  зо н, а  П УЭ  - ч еты ре; д л я см есей  го рю ч ей  пы л и ил и во л о ко н с во зд ухо м  ГО СТ 
устанавл ивает три кл асса  зо н, а  П УЭ  - д ва . П о это м у фо рм а л ьно е со о тветствия м еж д у 
этим и д вум я кл ассификациям и устано вить нево зм о ж но , хо тя п о пы тки тако го  
со п о ставления им ею тся [5]. Со по ставление в сл уч ае необхо д им о сти д о л ж но  вы по л няться 
п о  сущ еству, т.е. п утем  со д ерж ател ьно го  ана л иза  о сно вных признако в, п о  ко то ры м  
про изво д ятся о бе кл ассификации. В  но вых про ектах авто м атизации о п асных 
про м ы ш ленных объекто в след ует п о л ьзо ваться п о нятиям и ГО СТ, а  не П УЭ , п о ско л ьку 
П УЭ  со  врем енем  буд ет привед ено  в со о тветствие с ГО СТ, а  не наобо ро т [ГО СТ 51330.9-
99]. 
 

5. Кл а с с иф ика ция взры вооп а с н ос ти тех н ол огичес ких  
бл оков 

Техно л о гич еский  бл о к - это  ап п арат ил и груп п а  (с м иним а л ьны м  ч исл о м ) ап п арато в, 
ко то рые в за д анно е врем я м о гут бы ть о ткл ю ч ены  (изо л иро ваны ) о т техно л о гич еско й  
систем ы  без о п асных изм енений  реж им а , ко то рые м о гл и бы  привести к развитию  аварии в 
см еж но й  ап п аратуре ил и систем е [6]. В ыбо р технич еских сред ств, о бсл уж иваю щ их 
взры во о п асные техно л о гич еские бл о ки, о п ред ел яется их катего рией  взры во о п асно сти. 
Катего рия взры во о п асно сти о п ред ел яется в зависим о сти о т велич ины  о тно сител ьно го  
энергетич еско го  п о тенциал а  взры во о п асно сти BQ  техно л о гич еско го  бл о ка , ко то ры й  
рассч иты вается исхо д я из о бщ ей  энергии сго рания п аро газо во й  фазы , п о ступивш ей  в 
о круж аю щ ую  сред у при аварий но й  разгерм етизации бл о ка  п о  фо рм ул а м , привед енны м  в 
[6]. Д л я о п ред еления катего рии взры во о п асно сти м о ж но  такж е испо л ьзо вать расч етную  
вел ич ину м ассы  m  го рю ч их п аро в (газо в) взры во о п асно го  п аро газо во го  о бл ака , 
привед енно й  к ед ино й  уд ел ьно й  энергии сго рания. Катего рия техно л о гич еско го  бл о ка  
о п ред ел яется п о  Табл ица  1. 
 

Табл ица  1  
К а тего р ия  в з р ы в о о па сно сти BQ  m , кг 

I > 37 > 5000 
II 27...37 2000...5000 
III < 27 < 2000 

 
В  зависим о сти о т катего рии взры во о п асно сти фо рм ул ирую тся требо вания к технич еским  
сред ства м  ко нтро л я, управления, про тиво аварий но й  защ иты  и сигнал изации п о  
на д еж но сти, бы стро д ей ствию , д о п устим о й  п о греш но сти изм ерител ьных систем  и д ругим  
технич еским  характеристика м . В  зависим о сти о т катего рии взры во о п асно сти м о гут бы ть 
пред ъявлены  требо вания к п о вы ш ению  на д еж но сти п утем  д убл иро вания, тро иро вания, 
исп о л ьзо вания врем енно й  ил и функцио нал ьно й  избы то ч но сти. Ко нкретные требо вания 
д л я бл о ко в разных катего рий  и разл ич но го  функцио нал ьно го  назна ч ения сфо рм ул иро ваны  
в [6]. Н ап рим ер, на  о бъектах с техно л о гич еским и бл о ка м и I и II катего рии 
взры во о п асно сти необхо д им о  испо л ьзо вать д убл иро вание систем  ко нтро л я п ара м етро в, 
прим енять систем ы  са м о д иагно стики с инд икацией  рабо ч его  со сто яния, с со п о ставлением  
зна ч ений  техно л о гич ески связанных п ара м етро в. Д л я о бъекто в с техно л о гич еским и 
бл о ка м и III катего рии таких требо ваний  нет.  
М аркиро вка  взры во защ иты  напрям ую  не связана  с катего рией  взры во о п асно сти. О на  
о п ред ел яется, как буд ет о п исано  в разд еле 8. 
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6. В зры воп ожа рн а я и п ожа рн а я оп а с н ос ть зда н ий и 
п ом ещ ен ий 

П о  взры во п о ж арно й  и п о ж арно й  о п асно сти зд ания и их п о м ещ ения д ел ятся на  катего рии 
[7]. Катего рия п о м ещ ений  устанавл ивается на  ста д ии их про ектиро вания в зависим о сти о т 
ко л ич ества  и сво й ств нахо д ящ ихся в них веществ и м атериал о в с уч ето м  о собенно стей  
разм ещ енных в них про изво д ств (Табл ица  2). Д еление п о м ещ ений  и зд аний  на  катего рии 
исп о л ьзуется д л я устано вления но рм ативных требо ваний  п о  о беспеч ению  
взры во п о ж арно й  и п о ж арно й  безо п асно сти при п л аниро вке и застро й ке, о п ред елении 
этаж но сти, п л о щ а д ей , разм ещ ении п о м ещений , инж енерно го  о бо руд о вания, д л я 
ко нструктивных реш ений . Катего рия п о м ещ ения о бы ч но  указы вается на  д вери, вед ущ ей  в 
это  п о м ещ ение.  
П рям о й  связи м еж д у катего рией  п о м ещ ения и кл ассо м  взры во о п асно й  зо ны  не 
сущ ествует, п о ско л ьку в о д но м  и то м  ж е п о м ещ ении м о гут бы ть взры во о п асные зо ны  
разных кл ассо в. 
 

Табл ица  2 
К а тего р ия  
по м ещ ения  

Х а р а ктер истика  в ещ еств  и м а тер иа ло в , на х о дя щ их ся  
(о бр а щ а ю щ их ся ) в  по м ещ ении 

А 
взры во п о ж аро о п асная 

Го рю ч ие  газы ,  легко во сп л ам еняю щ иеся     ж ид ко сти с 
тем пературо й   вспы ш ки  не   бо лее   28°С   в   тако м  ко л ич естве,  
ч то   м о гут  о бразо вы вать  взры во о п асные п аро газо во зд уш ные 
см еси, при  во сп л а м енении  ко то ры х развивается расч етное 
избы то ч но е д авление  взры ва   в п о м ещ ении, превы ш аю щ ее 5 кП а .                       
В ещ ества  и м атериал ы , спо собные взры ваться и  го реть при 
взаим о д ей ствии с во д о й , кисл о ро д о м   во зд уха   ил и  д руг с д руго м   
в  тако м   ко л ич естве,  ч то   расч етное избы то ч но е д авление взры ва  
в п о м ещ ении  превыш ает  5 кП а .                                               

Б  
взры во п о ж аро о п асная 

Го рю ч ие  пы л и  ил и  во л о кна , легко во сп л ам еняю щ иеся ж ид ко сти 
с тем пературо й  вспы ш ки бо лее 28°С,  го рю ч ие ж ид ко сти в тако м  
ко л ич естве, ч то  м о гут о бразо вы вать взры во о п асные 
пы лево зд уш ные ил и п аро во зд уш ные см еси, при  во сп л а м енении  
ко то ры х  развивается   расч етное избы то ч но е д авление взры ва  в 
п о м ещ ении,  превы ш аю щ ее 5 кП а                                                 

В 1 - В 4 
п о ж аро о п асные 

Го рю ч ие и труд но го рю ч ие ж ид ко сти, тверд ые го рю ч ие  и 
труд но го рю ч ие вещества  и м атериал ы  (в то м  ч исле пы л и  и 
во л о кна), вещества  и  м атериал ы , спо собные при взаим о д ей ствии 
с во д о й , кисл о ро д о м  во зд уха  ил и  д руг с д руго м  то л ько  го реть, 
при усл о вии, ч то   п о м ещ ения, в ко то ры х о ни им ею тся в нал ич ии 
ил и  о бращ аю тся,  не о тно сятся к катего риям  А ил и Б   

Г 

Н его рю ч ие   вещества    и   м атериал ы    в    го ряч ем , раскаленно м   
ил и  расп л авленно м   со сто янии,  про цесс о брабо тки    ко то ры х    
со про во ж д ается вы д елением  л уч исто го   теп л а ,  искр  и  п л а м ени;  
го рю ч ие газы , ж ид ко сти и тверд ые вещества , ко то рые  сж игаю тся  
ил и утил изирую тся в ка ч естве то п л ива   

Д  Н его рю ч ие вещества  и м атериал ы  в хо л о д но м  со сто янии 
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В  пред ел ах п о м ещ ения и вне его  вы д ел яю тся такж е п о ж аро о п асные зо ны  П -I, П -II, П -IIa, 
П -III [П УЭ , гл . 7.4.] (Табл ица  3), т.е. о бл асти про странства , в пред ел ах ко то ры х п о сто янно  
ил и перио д ич ески о бращ аю тся го рю ч ие (сго раем ые) вещества , ко то рые м о гут п о явл яться 
при но рм а л ьно м  техно л о гич еско м  про цессе ил и его  наруш ениях. 

Табл ица  3 
К ла сс 

по ж а р о о па сно й 
з о ны  

Х а р а ктер истика  з о ны  

П -I 
 

Зо ны , распо л о ж енные в п о м ещ ениях, в ко то ры х обращ аю тся 
го рю ч ие ж ид ко сти с тем пературо й  вспы ш ки вы ш е 61 ºС. 

П -II 
 

Зо ны , распо л о ж енные в п о м ещ ениях, в ко то ры х вы д ел яю тся 
го рю ч ие пы л ь ил и во л о кна  с ниж ним  ко нцентрацио нны м  пред ел о м  
во спл а м енения бо лее 65 г/куб.м . 

П -IIa 
 

Зо ны , распо л о ж енные в п о м ещ ениях, в ко то ры х обращ аю тся 
тверд ые го рю ч ие вещества . 

П -III 
 

Зо ны , распо л о ж енные вне п о м ещ ений , в ко то ры х обращ аю тся 
го рю ч ие вещества  с тем пературо й  вспы ш ки вы ш е 61 ºС ил и 
тверд ые го рю ч ие вещества . 

 
Д л я о бо руд о вания, прим еняем о го  в п о ж аро о п асных зо нах, не требуется м аркиро вка  
взры во защ иты . О д нако  это  о бо руд о вание д о л ж но  им еть о бо л о ч ку (ко рп ус), ко то рая 
разд ел яет п о тенциал ьны й  исто ч ник во сп л а м енения (о бо руд о вание) о т го рю ч их веществ, 
нахо д ящ ихся в п о ж аро о п асно й  зо не. В  Табл ица  4 привед ены  требуем ые П УЭ  степени 
защ иты  о бо л о ч ек п о  ГО СТ 14254-80 [8] в зависим о сти о т вид а  о бо руд о вания (устано вки) 
и усл о вий  его  рабо ты .  
 

Табл ица  4 
Степень з а щ иты  о бо ло чки для  
по ж а р о о па сно й з о ны  кла сса  Вид тех ническо го  ср едств а  и усло в ия  его  р а бо ты  

П -I П -II П -IIa П -III 
И скрящ ие п о  усл о виям  рабо ты , устано вленные 
стацио нарно  ил и на  перед виж ны х м еханизм ах (на  
кранах, тел ьферах, тележ ках и т.п . 

IP44 IP54 IP44 IP44 

Н е искрящ ие п о  усл о виям  рабо ты , устано вленные 
стацио нарно  ил и на  перед виж ны х м еханизм ах IP44 IP44 IP44 IP44 

Ш кафы  д л я разм ещ ения апп арато в и прибо ро в IP44 
IP54, 
IP44* 

IP44 IP44 

Ко робки сбо ро к заж им о в сил о вы х и вто рич ны х 
цепей  IP44 IP44 IP44 IP44 

П рим еч ание. * П ри устано вке в них ап п арато в, не искрящ их п о  усл о виям  рабо ты . 
 

7. Требова н ия к тех н ичес ким  ус тройс тва м  дл я оп а с н ы х  
п роизводс твен н ы х  объ ектов 

О рганизации, эксп л уатирую щ ие о п асны й  про изво д ственны й  объект, д о л ж ны  им еть 
разреш ение Ро стехна д зо ра  РФ  на  прим енение технич еских устро й ств  на  о п асных 
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про изво д ственных объектах [2, п .2.2]. Ко пия разреш ения д о л ж на  бы ть пред ставлена  
п о ставщ ико м  технич еских устро й ств и нахо д иться у эксп л уатирую щ ей  о рганизации. 
Технич еские устро й ства  м о гут им еть такж е сер т ифик ат  со о тветствия требо ваниям  
про м ы ш ленно й  безо п асно сти. Д л я взры во защ ищ енно го  о бо руд о вания это  сертификат 
ССЕ х в систем е ГО СТ Р [П Б  03-538-03]. О д нако  о д но го  сертификата  нед о стато ч но . О н 
сл уж ит то л ько  о сно ванием  д л я то го , ч тобы  Ро стехна д зо р вы д а л  разреш ение на  
прим енение технич еско го  устро й ства  на  о п асных про изво д ственных объектах [3, п .6.6]. 
Разреш ение Ро стехна д зо ра  м о ж ет бы ть вы д ано  такж е и на  о сно вании экспертно го  
закл ю ч ения о  про м ы ш ленно й  безо п асно сти, вы д анно го  о рганизацией , им ею щ ей  
со о тветствую щ ую  л ицензию  и о бл асть аккред итации. 
Е сл и технич еское устро й ство , испо л ьзуем о е на  о п асно м  про изво д ственно м  о бъекте,  
со д ерж ит в своем сост аве сред ства  измер ений, то  о ни д о л ж ны  им еть сер т ифик ат  об 
ут вер ж дении т ипа  сред ств изм ерений  [10, 11]. О тм етим , ч то  реч ь ид ет не о  сертификате 
на  технич еское устро й ство  цел о м , а  то л ько  о  сред ствах изм ерений , вх одящих  в его сост ав. 
Со о тветственно , в д о кум ентации на  устро й ство  д о л ж на  бы ть ссы л ка  на  м ето д ику п о верки 
устро й ства .  
В  правил ах сертификации электро обо руд о вания д л я взры во о п асных сред  П Б  03-538-03  
сказано  (п .3.13), ч то  сертификат утверж д ения тип а  нуж ен то л ько  д л я сред ств изм ерения, 
ко то рые испо л ьзую тся в сфер ах , на  к от ор ые р аспр ост р аняет ся дейст вие 
государ ст венного мет р ологического к онт р оля и надзор а, т.е. в сферах, в ко то ры х 
то ч но сть изм ерений  о п ред ел яет безо п асно сть труд а  [12], наприм ер, в устро й ствах 
техно л о гич еских защ ит ил и в систем ах ко нтро л я тем пературы  в сил о сах элевато ро в. В  
бо лее старых, но  еще д ей ствую щ их "П равил ах прим енения технич еских устро й ств на  
о п асных про изво д ственных объектах" [11] сказано , ч то  все сред ства  изм ерений  д о л ж ны  
им еть сертификат о б утверж д ении их тип а . 
 

8. Ма ркировка  взры воза щ ищ ен н ого оборудова н ия 
О бо руд о вание, испо л ьзуем о е на  взры во о п асных объектах, м о ж ет им еть три тип а  знако в 
м аркиро вки взры во защ иты :  

• д л я о бо руд о вания, рабо таю щ его  во  взры во о п асно й  сред е см еси газа  ил и п аро в с 
во зд ухо м , наприм ер,  0[Exib]IICT4 ил и PBExdI/IExdIIBT3 [13]; 
• д л я о бо руд о вания, рабо таю щ его  во  взры во о п асно й  сред е см еси го рю ч ей  пы л и ил и 
во л о ко н с во зд ухо м , наприм ер, DIP А21 TA T3 [14]; 
• м о ж ет бы ть без м аркиро вки, но  в о бо л о ч ке со  степенью  защ иты  не хуж е IP54 д л я 
взры во о п асных зо н В -IIa, В -Iб [15]. 

В ыбо р о бо руд о вания о сущ ествл яется на  о сно вании пред варител ьных знаний  о  типе 
взры во о п асно й  см еси, катего рии взры во о п асно сти техно л о гич еско го  бл о ка , кл ассе 
взры во о п асно й  зо ны  и д о п устим о й  тем пературе п о верхно сти о бо руд о вания. 

8.1 М арки ро вка  и  вы б о р о б о ру до вани я, раб о т аю щ его  в с реде газа  
Знак "Е х" в м аркиро вке указы вает, ч то  электро обо руд о вание уд о влетво ряет станд арта м  на  
взры во защ иту. Д л я связанно го  электро обо руд о вания знак "Е х" и след ую щ ее за  ним  
о бо зна ч ение вид а  взры во защ иты  закл ю ч ается в ква д ратные скобки. Связанны м  
назы вается электро обо руд о вание, ко то ро е со д ерж ит о д но врем енно  как искро о п асные, так 
и искробезо п асные электрич еские цепи, но  ко нструкция его  вы по л нена  так, ч то  
искро о п асные цепи не м о гут п о вл иять на  степень безо п асно сти искробезо п асных цепей . 
П рим еро м  связанно го  электро обо руд о вания явл яю тся барьеры  искробезо п асно сти. 
Сим во л ы  перед  "Е х" о бо зна ч аю т уро вень взры во защ иты .  
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Д л я электро обо руд о вания груп пы  I (руд нич но е) устано влены  след ую щ ие о бо зна ч ения 
уро вни взры во защ иты  (ГО СТ Р 51330.0-99): 
РП - д л я электро обо руд о вания п о вы ш енно й  над еж но сти про тив взры ва ; 
РВ - д л я взры вобезо п асно го  электро обо руд о вания; 
РО  - д л я о собо взры вобезо п асно го  электро обо руд о вания. 
Д л я электро обо руд о вания груп пы  II (не руд нич но е) устано влены  д ругие о бо зна ч ения 
уро вня взры во защ иты : 
2 - д л я электро обо руд о вания п о вы ш енно й  над еж но сти про тив взры ва  (низш ий  уро вень 
взры во защ иты , взры во защ ита  о беспеч ивается то л ько  при но рм а л ьно м  реж им е рабо ты ); 
1 - д л я взры вобезо п асно го  электро обо руд о вания (в ко то ро м  взры во защ ита  о беспеч ивается 
не то л ько  при но рм а л ьно м  реж им е рабо ты , но  и при веро ятных п о вреж д ениях, кро м е 
п о вреж д ения сред ств взры во защ иты ); 
0 - д л я о собо взры вобезо п асно го  электро обо руд о вания (с д о п о л нител ьны м и сред ства м и 
взры во защ иты  п о  сравнению  с взры вобезо п асны м  обо руд о ванием ). 
П о сле знака  "Е х" след ует о бо зна ч ение вид а  взры во защ иты  (о , p, q, d, e, ia, ib, ic, m, n, s, см . 
п . 3).  

Д алее указы вается груп п а  электро обо руд о вания: 
I - д л я электро обо руд о вания, пред назна ч енно го  д л я п о д зем ных вы рабо то к ш ахт и 
руд нико в и их назем ных строений , о п асных п о  руд нич но м у газу и пы л и; 
II ил и IIA, IIB, IIC  - д л я электро обо руд о вания внутренней  и наруж но й  устано вки, 
исп о л ьзуем о го  в газо во й  сред е, кро м е ш ахт. Б уквы  A, B, C исп о л ьзую тся то л ько  д л я 
искробезо п асно го  электро обо руд о вания и защ ищ енно го  взры во непро ницаем о й  о бо л о ч ко й  
(вид  d, см . п . 3). Груп п а  электро обо руд о вания выбирается исхо д я из со става  (катего рии) 
взры во о п асно й  см еси, в ко то ро й  испо л ьзуется электро обо руд о вание. Е сл и 
электро обо руд о вания пред назна ч ено  д л я исп о л ьзо вания в сред е то л ько  о д но го  газа , сразу 
за  о бо зна ч ением  "II" след ует хим ич еская фо рм ул а  ил и название газа .  
П ри испы тании взры во защ ищ енно го  электро обо руд о вания испо л ьзую тся испы тател ьные 
газо вые см еси (ГО СТ Р 51330.10-99), со став ко то ры х привед ен в Табл ица  5. 
П ри испо л ьзо вании кл ассификации взры во о п асных зо н п о  ГО СТ трем  уро вням  
взры во защ иты  ("П о вы ш енная на д еж но сть про тив взры ва", "взры вобезо п асны й " и 
"о собо взры вобезо п асны й ") со о тветствую т три кл асса  взры во о п асных зо н: 2, 1, 0 д л я 
сред ы  газа  ил и 22, 21, 20 д л я сред ы  пы л и (см . ГО СТ 51330.9-99, введ ение). П ри 
кл ассификации взры во о п асных зо н п о  П УЭ  тако го  про сто го  со о тветствия привести нел ьзя 
и след ует п о л ьзо ваться реко м енд ациям и П УЭ , гл . 7.3. 

Табл ица  5 

Груп п а  
электро обо руд о вания 

Со став см еси д л я испы тания 
взры во защ иты  вид а  

"искробезо п асная электрич еская 
цепь" 

Э нергия во сп л а м енения 
см еси п о  станд арту 

CENELEC, м кД ж  

I 8-8,6% м етана  в во зд ухе - 
IIА 5-5,5% про п ана  в во зд ухе Б о лее 180 

IIB 7,3-8,3% этилена  в во зд ухе 60-180 

IIC 19-23% во д о ро д а  в во зд ухе М енее 60 

Пр имечание: CENELEC - Е вро пей ский  ко м итет п о  станд артизации в электро технике 
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След ует о тм етить, ч то  со гл асно  П УЭ  не сущ ествует зо н, в ко то ры х след ует исп о л ьзо вать 
то л ько  о собо взры вобезо п асно е электро обо руд о вание (уро вень 0) и нел ьзя испо л ьзо вать 
взры вобезо п асно е (уро вень 1). Со гл асно  ГО СТ такие зо ны  им ею тся (Табл ица  6).  
Д л я электро обо руд о вания груп пы  II п о сле о бо зна ч ения груп пы  указы ваю т тем пературны й  
кл асс (Табл ица  7) ил и м аксим а л ьную  тем пературу п о верхно сти ил и и то , и д руго е 
о д но врем енно . 
Пр имер : 
0ExdibIICT6 
Зд есь  
0 - о собо  взры вобезо п асно е электро обо руд о вание;  
d - взры во защ ита  с п о м о щ ью  взры во непро ницаем о й  о бо л о ч ки и с п о м о щ ью  
искробезо п асно й  цепи с уро внем  безо п асно сти ib;  
IIC - тип  взры во о п асно й  см еси (см . Табл ица  5);  
Т6 - тем пература  п о верхно сти о бо руд о вания ниж е 85 гра д . 

 
 

Табл ица  7 
Тем пературны й  

кл асс 
М акс. тем пература  
п о верхно сти, ºС 

Тем пературны й  
кл асс 

М акс. тем пература  
п о верхно сти, ºС 

Т1 450 Т4 135 
Т2 300 Т5 100 
Т3 200 Т6 85 
 
 

8.2 М арки ро вка  и  вы б о р о б о ру до вани я для с реды  пы ли  
М аркиро вка  о бо руд о вания д л я испо л ьзо вания в сред е взры во о п асно й  см еси го рю ч ей  пы л и 
ил и во л о ко н с во зд ухо м  на ч инается с усл о вно го  о бо зна ч ения защ иты  о т во сп л а м енения 
пы л и (DIP). Д алее след ует вид  исп о л нения о бо руд о вания: А ил и В .  
И сп о л нение А о тл ич ается о т испо л нения В  след ую щ им :   

Табл ица  6 
Кл асс взры во о п асных зо н, в ко то ры х д о п ускается 

прим енение электро обо руд о вания Уро вень взры во защ иты  
электро обо руд о вания Кл ассификация п о  

ГО СТ Кл ассификация п о  П УЭ  

0 -  о собо взры вобезо п асно е 
0, 1, 2;  
20, 21, 22 

В -I, B-Ia,  B-Iб,  B-Iг,   
B-II,  B-IIa 

1 -  взры вобезо п асно е 
1, 2;  
21, 22 

В -I, B-Ia,  B-Iб,  B-Iг,   
B-II,  B-IIa 

2 -  п о вы ш енно й  на д еж но сти 
про тив взры ва  

2;  
22 

B-Iа  (то л ько  стацио нарные 
устано вки),  B-Iб (перед виж ные 
устано вки),  B-Iг;   
B-IIa, д л я светил ьнико в -B-II 

Б ез сред ств взры во защ иты , но  с 
о бо л о ч ко й  IP54 - B-IIa,  B-Iб 
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- м аксим а л ьная тем пература  п о верхно сти испо л нения А о п ред ел яется при усл о вии 
о тсутствия пы л и, а  д л я испо л нения В  - при нал ич ии сл о я пы л и; 
- м аксим а л ьно  д о п устим ая тем пература  п о верхно сти д л я испо л нения А о п ред ел яется при 
то л щ ине пы л и д о  5 м м , а  д л я испо л нения В  - д о  12,5 м м . 
- пы ленепро ницаем о сть о бо руд о вания испо л нения А испы ты вается м ето д о м  
искусственно го  разряж ения, а  д л я испо л нения В  - м ето д о м  цикл ич еско го  нагревания. 
След ую щ им  указы вается м аксим а л ьная тем пература  п о верхно сти ТА д л я испо л нения А 
ил и ТВ  д л я испо л нения В  ил и тем пературны й  кл асс (см . п .8.1), ил и и то  и д руго е вм есте. 
Пр имер : 
DIP A21  ТА T3 ил и DIP A21  ТА 170ºС - о бо руд о вание, пред назна ч енное д л я рабо ты  в 
сред е пы л и, во  взры во о п асно й  зо не кл асса  21 с тем пературо й  п о верхно сти не бо лее 170ºС, 
с испо л нением  А. 
П ри выбо ре электро обо руд о вания след ует уч иты вать, ч то  д о п устим ая тем пература  
п о верхно сти не д о л ж на  превыш ать 2/3 о т тем пературы  са м о во сп л а м енения пы л и д л я 
нетлею щ их пы лей  и не м енее ч ем  на  50 ºС ниж е тем пературы  тления д л я тлею щ их пы лей  
[П УЭ , гл  7.3].  
В ыбо р о бо руд о вания д л я рабо ты  в сред е пы л и про изво д ится в со о тветствии с Табл ица  8. 
 

Табл ица  8 
Тип  пы л и Зо на  кл асса  20 Зо на  кл асса  21 Зо на  кл асса  22 

Э лектро про во д ящ ая 
DIP A20,  
DIP B20 

DIP A21,  
DIP B21 

DIP A21 (IP6X),  
DIP B21 

Н епро во д ящ ая 
DIP A20,  
DIP B20 

DIP A21,  
DIP B21 

DIP A22 ил и DIPA21 
DIP B22 ил и DIP B21 

 
В  П УЭ , гл . 7.3, написано , ч то  есл и нет устро й ств, пред назна ч енных д л я рабо ты  в серед е 
пы л и, то  м о ж но  испо л ьзо вать устро й ства  д л я сред ы  газа , есл и о гранич ить тем пературу 
п о верхно сти д о  безо п асных зна ч ений . 
 

9. Мон та ж взры вооп а с н ого тех н ол огичес кого 
оборудова н ия. Лицен зии 

Л ицензия на  м о нтаж  (ил и про ектиро вание) систем  авто м атизации на  о п асных 
про м ы ш ленных объектах не т р ебует ся п о сле утверж д ения зако на  "О  л ицензиро вании 
о тд ел ьных вид о в д еятел ьно сти" [16].   
М о нта ж  техно л о гич еско го  о бо руд о вания и систем  авто м атизации на  про изво д ственно м  
о бъекте явл яется ч астны м  сл уч аем  стро ител ьства  [17-19]. П о это м у д л я вы п о л нения рабо т 
п о  м о нтаж у и п уско -нал а д ке систем  авто м атизации необхо д им о  им еть л ицензию  Го сстро я 
на  ст р оит ельст во зд аний  и со о руж ений  I и II уро вня о тветственно сти [16]. П ро ект 
систем ы  авто м атизации м о гут вы по л нять о рганизации, им ею щ ие л ицензию  Го сстро я на  
пр оект ир ование зд аний  и со о руж ений  I и II уро вня о тветственно сти с разреш енны м и 
рабо та м и п о  про ектиро ванию  сред ств авто м атизации. 
П ро ект стро ител ьства  на  о п асно м  про изво д ственно м  о бъекте д о л ж ен про й ти экспертизу 
про м ы ш ленно й  безо п асно сти в экспертно й  о рганизации, им ею щ ей  со о тветствую щ ую  
л ицензию  и о бл асть аккред итации, а  при стро ител ьстве про ектиро вщ ик д о л ж ен 
о сущ ествл ять авто рский  на д зо р за  хо д о м  стро ител ьства . 
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П еред  на ч а л о м  м о нта ж ны х рабо т на  о п асно м  про изво д ственно м  о бъекте д о л ж ен бы ть 
о фо рм лен акт-д о п уск. О тветственно сть за  безо п асно сть при м о нта ж е несут как стро ител ь, 
так и заказч ик. 
К  о бсл уж иванию , м о нта ж у и п уско нал а д ке технич еских устро й ств, пред назна ч енных д л я 
прим енения на  о п асных про изво д ственных объектах, д о п ускаю тся л ица , про ш ед ш ие 
со о тветствую щ ее о буч ение, ч то  д о л ж но  бы ть п о д тверж д ено  уд о сто верением  
устано вленно го  о бразца .  
 

10. За кл ю чен ие 
Таким  о бразо м , а л го ритм  выбо ра  технич еских сред ств д л я о п асных про м ы ш ленных 
объекто в м о ж но  пред ставить в вид е след ую щ ей  п о след о вател ьно сти ш аго в: 

1. О пред ел яю т, явл яется л и о п асны й  про изво д ственны й  объект взры во о п асны м . Е сл и 
не явл яется, то  ед инственны м  требо ванием  к технич еским  сред ства м  явл яется 
нал ич ие разреш ения Ро стехна д зо ра  на  его  прим енение. Е сл и явл яется 
взры во о п асны м , то : 

a. о п ред ел яю т кл асс взры во о п асно й  зо ны , п о л ьзуясь технич еским  п асп о рто м  
о п асно го  про изво д ственно го  о бъекта , про ектно й  ил и эксп л уатацио нно й  
д о кум ентацией . В  зависим о сти о т кл асса  выбираю т уро вень взры во защ иты  
(первая цифра  в м аркиро вке); 

b. о п ред ел яю т катего рию  взры во о п асно сти техно л о гич еско го  бл о ка . В  
зависим о сти о т катего рии взры во о п асно сти фо рм ул ирую тся требо вания к 
технич еским  характеристика м  п о  над еж но сти (необхо д им о сти 
резервиро вания), бы стро д ей ствию , д о п устим о й  п о греш но сти и д р. 
Катего рия взры во о п асно сти вл ияет такж е на  выбо р вид а  взры во защ иты  (d, 
m, ia и д р). Фо рм а л ьные критериев тако го  выбо ра  в известно й  на м  
л итературе не о писаны .  

c. в зависим о сти о т энергии во сп л ам енения взры во о п асно й  сред ы  ил и со става  
взры во о п асно й  см еси (Табл ица  5) выбираю т груп п у электро обо руд о вания (в 
м аркиро вке след ует за  вид о м  взры во защ иты ); 

d. в зависим о сти о т тем пературы  во сп л а м енения взры во о п асно й  см еси 
выбираю т тем пературны й  кл асс о бруд о вания (в м аркиро вке след ует за  
груп п о й  электро обо руд о вания). 

2. Е сл и о бъект не явл яется взры во о п асны м , но  явл яется п о ж аро о п асны м , то  
о п ред ел яю т степень защ иты  о бо л о ч ки о бо руд о вания п о  Табл ица  4. 

3. П ро веряю т нал ич ие разреш ения Ро стехна д зо ра  на  прим енение технич еско го  
сред ства , сро к его  д ей ствия и со о тветствие м аркиро вки вид а  взры во защ иты  
необхо д им ы м  требо ваниям . 

4. Устано вка  технич еско го  сред ства  (систем ы  авто м атизации) на  о бъект д о л ж на  
вы по л няться стро го  в со о тветствии с про екто м  стро ител ьства  о п асно го  
про изво д ственно го  о бъекта . Е сл и в про ект вно сятся изм енения в связи с 
м о д ернизацией  (реко нструкцией ), то  эти изм енения д о л ж ны  про й ти экспертизу 
про м ы ш ленно й  безо п асно сти в о рганизации, им ею щ ей  л ицензию  на  д анны й  вид  
д еятел ьно сти и со о тветствую щ ую  о бл асть а ккред итации. Закл ю ч ение экспертизы  
утверж д аю тся в Ро стехна д зо ре. П о  о ко нч ании устано вки про изво д ится прием ка  
о бъекта  в эксп л уатацию . 

5. М о нта ж ная (про ектная) о рганизация д о л ж на  им еть л ицензию  на  стро ител ьство  
зд аний  и со о руж ений  I и II уро вня о тветственно сти с разреш енны м и рабо та м и п о  
м о нта ж у сред ств авто м атизации. Рабо тники м о нтаж но й  (про ектно й ) о рганизации 
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д о л ж ны  про й ти о буч ение, аттестацию  и им еть уд о сто верения Ро стехна д зо ра  о  
про верке знаний  в о бл асти про м ы ш ленно й  безо п асно сти. 
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о сущ ествл яю щ их д еятел ьно сть в о бл асти про м ы ш ленно й  безо п асно сти о п асных 
про изво д ственных объекто в. Серия 03. В ы п уск 20. ГУП  "Н ТЦ  п о  безо п асно сти в 
про м ы ш ленно сти Го сго ртехна д зо ра  Ро ссии", 2004. - 24 с. 
4. РД  14-569-03. И нструкция п о  со ставлению  технич еско го  п аспо рта  взры вобезо п асно сти 
о п асно го  про изво д ственно го  о бъекта  п о  хранению , перерабо тке и испо л ьзо ванию  сы рья в 
агро про м ы ш ленно м  ко м п лексе. Серия 14. В ы п .3. ГУП  "Н ТЦ  п о  безо п асно сти в 
про м ы ш ленно сти Го сго ртехна д зо ра  Ро ссии", 2004. - 16 с. 
5. См ел ко в Г.И ., Черкасо в В .Н ., Ш еститко  Е .Л ., П ехо тико в В .А., В еревкин В .Н ., Ч убаро ва  
Н .Е . Кл ассификация и о бл асти прим енения электро устано во к в п о ж аро взры во о п асных 
зо нах: Справо ч но е п о собие. - М .: В Н И И П О , 2001. - 112 с. 
6. П Б  09-540-03. О бщ ие правил а  взры вобезо п асно сти д л я взры во п о ж аро о п асных 
хим ич еских, нефтехим ич еских и нефтеперерабаты ваю щ их про изво д ств. Утв. 
п о стано влением  Го сго ртехна д зо ра   РФ о т 5 м ая 2003 г. № 29. 
7. Н П Б  105-03. "О пред еление катего рий  п о м ещений , зд аний  и наруж ны х устано во к п о  
взры во п о ж арно й  и п о ж арно й  о п асно сти" (утв. приказо м  М ЧС РФ о т 18 ию ня 2003 г. N 
314). 
8. ГО СТ 14254-80 "И зд ел ия электро технич еские о бо л о ч ки. Степени защ иты ". 
9. Л ицензиро вание о тд ел ьных вид о в д еятел ьно сти, о тнесенных к ко м петенции 
Го сго ртехна д зо ра  Ро ссии: Сбо рник д о кум енто в. Серии 22. В ы п уск 1/ П о д  о бщ . ред . В .М . 
Кул ьеч ева . М .: ФГУП  "Н ТЦ  п о  безо п асно сти в про м ы ш ленно сти Го сго ртехна д зо ра  
Ро ссии"., 2002, 152 с. 
10. И нструкция о  п о ряд ке вы д а ч и разреш ений  на  прим енение технич еских устро й ств на  
о п асных про изво д ственных объектах п о  хранению , перерабо тке и испо л ьзо ванию  сы рья в 
агро про м ы ш ленно м  ко м п лексе" № 52 о т 05.06.2003. 
11. П равил а  прим енения технич еских устро й ств на  о п асных про изво д ственных объектах 
(утв. п о стано влением  П равител ьства  РФ  о т 25.12.98 №  1540). 
12. Зако н РФ  о т 27 ап рел я 1993 г. N 4871-I "О б о беспеч ении ед инства  изм ерений ". 
13. ГО СТ Р 51330.10-99. Э лектро обо руд о вание взры во защ ищ енное. Ч асть 11. 
И скробезо п асная электрич еская цепь i. 
14. ГО СТ Р М Э К  61241-1-1-99. Э лектро обо руд о вание, прим еняем о е в зо нах, о п асных п о  
во спл а м енению  го рю ч ей  пы л и. Ч асть 1. Э лектро обо руд о вание, защ ищ енное о бо л о ч ка м и и 
о гранич ением  тем пературы  п о верхно сти. 
15. П УЭ . П равил а  устро й ства  электро устано во к. Ш естое изд ание. М ., Э нерго сервис, 2002, 
606 с. 
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16. О  л ицензиро вании о тд ел ьных вид о в д еятел ьно сти. Фед ерал ьны й  зако н N 128-ФЗ о т 8 
августа  2001 г. 
17. ГО СТ 21.404-85. Систем а  про ектно й  д о кум ентации д л я стро ител ьства . Авто м атизация 
техно л о гич еских про цессо в. О бо зна ч ения усл о вные прибо ро в и сред ств авто м атизации в 
схем ах 
18. ГО СТ 21.408-93. Систем а  про ектно й  д о кум ентации д л я стро ител ьства . П равил а  
вы по л нения рабо ч ей  д о кум ентации авто м атизации техно л о гич еских про цессо в 
19. СН иП  3.05.07-85. Систем ы  авто м атизации. 
 

Реком ен дуем а я л итера тура  
1. ГО СТ Р 51330.9-99. Э лектро обо руд о вание взры во защ ищ енное. Ч асть 10. 

Кл ассификация взры во о п асных зо н. 
2. ГО СТ Р 51330.22-99. Э лектро обо руд о вание, прим еняем о е в зо нах, о п асных п о  

во спл а м енению  го рю ч ей  пы л и. Ч асть 3. Кл ассификация зо н. 
3. ГО СТ Р 51330.13-99. Э лектро обо руд о вание взры во защ ищ енное. Ч асть 14. 

Э лектро устано вки во  взры во о п асных зо нах (кро м е п о д зем ных вы рабо то к). 
4. ГО СТ 12.2.020-76* ССБ Т. Э лектро обо руд о вание взры во защ ищ енное. Терм ины  и 

о п ред еления. Кл ассификация. М аркиро вка  
5. ГО СТ Р 51330.0. Э лектро обо руд о вание взры во защ ищ енное. О бщ ие п о л о ж ения 
6. ГО СТ 12.1.044-89. П о ж аро взры во о п асно сть веществ и м атериал о в. Н о м енкл атура  

п о казателей  и м ето д ы  о п ред еления.  
7. П о л о ж ение о  п о ряд ке п о д го то вки и аттестации рабо тнико в и о рганизаций , 

о сущ ествл яю щ их д еятел ьно сть в о бл асти про м ы ш ленно й  безо п асно сти о п асных 
про изво д ственных объекто в, п о д ко нтро л ьных Го сго ртехна д зо ру Ро ссии. Утв. 
П о стано влением  Го сго ртехна д зо ра  Ро ссии о т 20.04.02. №  21. 

8. П Б  03-538-03. П равил а  сертификации электро обо руд о вания д л я взры во о п асных 
сред . Серия 03. В ы п . 23. ГУП  "Н ТЦ  п о  безо п асно сти в про м ы ш ленно сти 
Го сго ртехна д зо ра  Ро ссии", 2004. - 36 с. 

9. П о л о ж ение о  пряд ке о фо рм ления д екл арации про м ы ш ленно й  безо п асно сти и 
переч не свед ения, со д ерж ащ ихся в ней . Утв. п о стано влением  Го сго ртехна д зо ра  
Ро ссии о т 7.09.99 №  66,  в ред . П о стано вления Го сго ртехна д зо ра  РФ о т 27.10.00 
№ 62. 
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