
П
о
д

п
. 

и
 д

а
т

а
И

н
в.

 №
 д

уб
л
.

В
за

м
. и

н
в.

 №
И

н
в.

 №
 п

о
дл

.
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а

П
е
р

в
. 
п

р
и

м
е
н

.
С

п
р

а
в
. 
№

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

   Н.контр.

Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-RTD-M

Двухпроводное подключение датчика 

термосопротивления

(Схема подключения)

SLAN-RTD-M

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

RS-485-USB ПЭВМ

Конт.

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

Конт. Цепь

3 Sense+

2 Sense-

1 AGND

Питание

230 В

Конт. Цепь

6 Iex+

5 Iex-

4 AGND

Конт.Цепь

7DATA+

8DATA-

9GND

Конт.Цепь

10INIT

11+Vs

12GND

DATA+

DATA-

+Vs

GND

RS-485Конт.

DATA+

DATA-

+Vs

GND

USB Конт.

t º 

Датчик

Искроопасная зона



П
о
д

п
. 

и
 д

а
т

а
И

н
в.

 №
 д

уб
л
.

В
за

м
. и

н
в.

 №
И

н
в.

 №
 п

о
дл

.
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а

П
е
р

в
. 
п

р
и

м
е
н

.
С

п
р

а
в
. 
№

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

   Н.контр.

Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-RTD-M

Трехпроводное подключение датчика 

термосопротивления

(Схема подключения)

SLAN-RTD-M

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

RS-485-USB ПЭВМ

Конт.

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

Конт. Цепь

3 Sense+

2 Sense-

1 AGND

Питание

230 В

Конт. Цепь

6 Iex+

5 Iex-

4 AGND

Конт.Цепь

7DATA+

8DATA-

9GND

Конт.Цепь

10INIT

11+Vs

12GND

DATA+

DATA-

+Vs

GND

RS-485Конт.

DATA+

DATA-

+Vs

GND

USB Конт.

Искроопасная зона

t º 

Датчик



П
о
д

п
. 

и
 д

а
т

а
И

н
в.

 №
 д

уб
л
.

В
за

м
. и

н
в.

 №
И

н
в.

 №
 п

о
дл

.
П

о
д

п
. 
и

 д
а

т
а

П
е
р

в
. 
п

р
и

м
е
н

.
С

п
р

а
в
. 
№

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

   Н.контр.

Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-RTD-M

Четырехпроводное подключение 

датчика термосопротивления

(Схема подключения)

SLAN-RTD-M

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

RS-485-USB ПЭВМ

Конт.

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

Конт. Цепь

3 Sense+

2 Sense-

1 AGND

Питание

230 В

Конт. Цепь

6 Iex+

5 Iex-

4 AGND

Конт.Цепь

7DATA+

8DATA-

9GND

Конт.Цепь

10INIT

11+Vs

12GND

DATA+

DATA-

+Vs

GND

RS-485Конт.

DATA+

DATA-

+Vs

GND

USB Конт.

Искроопасная зона

t º 

Датчик 


	SLAN-RDT-M 2-х проводное подключение термосопротивления.vsdx
	Лист 1

	SLAN-RDT-M 3-х проводное подключение термосопротивления.vsdx
	Лист 1

	SLAN-RDT-M 4-х проводное подключение термосопротивления.vsdx
	Лист 1


