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Лист Листов 1

 НИЛ АП ООО

SLAN-TI-M

Подключение термопары

(Схема подключения)

SLAN-TI-M

Конт. Цепь

Выход +

Выход -

Конт.Цепь

L

N

Источник питания 10...30 В

RS-485-USB ПЭВМ

Конт.

+Vs

GND

DATA+

DATA-

USB

Конт. Цепь

3 NC

2 Vin-

1 AGND

Питание

230 В

Конт. Цепь

6 NC

5 Vin+

4 AGND

Конт.Цепь

7DATA+

8DATA-

9GND

Конт.Цепь

10INIT

11+Vs

12GND

DATA+

DATA-

+Vs

GND

RS-485Конт.

DATA+

DATA-

+Vs

GND

USB Конт.

Искроопасная зона

Термопара
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